AGENCE REGIONALE DE SANTE BRETAGNE
DELEGATION TERRITORIALE DU MORBIHAN

Pdle Santé-Environnement

Contréle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Unité de Gestion: AURAY-BELZ-QUIBERON

Commune QUIBERON
Installation UNITE DE DISTRIBUTION  AURAY-QUIBERON Prélevé le: 04/11/2013
Point de survelllance CENTRE BOURG par: PRELEVEURLDA
Localisationexacte  MAIRIE Type visite : D1
Prélévement 00091549
Mesures de terrain Résultats Limites de qualité Références de qualité
Inférieure  supérieure inférieure  supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Température de l'eau | 16,3 °C | | | | 25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH | 81 unitepH | | | 650 | 900
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
Chilore libre <0,05 mg/LCI2
Chlore total 0,08 mg/LCI2
Analyse laboratoire
Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DU MORBIHAN, SAINT AVE 5601
Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférleure  supérieure Inférfeure  supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables 4 22°-68h 4 n/mL
Bacl. aér. revivifiables 4 36°-44h 1 n/mL
Baciéries coliformes /100mI-MS 0 nf100mL 0
Bact. ot spores sulfito-rédu./100ml 0 n/100mL 0
Entérocoques /100m|-MS 0 n/100mL 0
Escherichia coli /100m| -MF 0 n/100mL 0
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
Ammonium (en NH4) <0,02 mgiL 0.10
Aspect (qualitalif} 0 qualit.
Carbone organique total 3,1 mg/LC 2,00
Coloratlon <5 mg/l. Pt 15,00
Conductivité & 25°C 380 pSicm 200,00 1100,00
Odeur (qualitatif) 0 qualit.
pH 8,10 unitépH €,50 9,00
Saveur {qualitatif) 0 qualit.
Turbidité nephélométrique NFU 0,35 NFU 2,00

Conclusions Sanitaires:

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et satisfaisant aux références de qualité pour les paramétres
analysés a |'exception d'une teneur en carbone organique total supérieure a la concentration de référence fixée a

2,0 mg/l.



